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1. Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των 
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση.  

2. Η φυσική παρουσία του αναδόχου για τη διασφάλιση καλής και σωστής λειτουργίας του 
εξοπλισμού, καθώς και την συλλογή και καταχώρηση τεχνικο-οικονομικών δεδομένων και 

στοιχείων. 
3. Η αξία των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που θα αντικαθίστανται λόγω βλάβης ή φθοράς 

κατά τη διάρκεια των επισκευών ή των συντηρήσεων θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. 
4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων, όσο και των ασθενών και 
επισκεπτών του Νοσοκομείου. Επίσης θα είναι υπεύθυνος ο ίδιος για την ασφάλειά του και θα 
πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα γι’ αυτήν. Η ποινική και αστική ευθύνη για κάθε 
ατύχημα που οφείλεται από την έλλειψη των απαραίτητων  μέτρων ασφαλείας  βαρύνει τον 
ίδιο. 

5. Ο ανάδοχος Συντηρητής είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση επείγουσας κλήσης για βλάβη στο 
Νοσοκομείο να προσέλθει άμεσα και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) 
λεπτών στον χώρο του Νοσοκομείου όπου υπάρχει η βλάβη, προκειμένου να προβεί στην 
αποκατάστασή της και γι’ αυτό το λόγο  ο ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε 
να είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με το Νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.      

6. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα θα καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας σε 

συνεργασία με τoν ανάδοχο Συντηρητή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Συγκεκριμένα απαιτείται: 
      

1. Η παρουσία πιστοποιημένου Θερμοϋδραυλικού στον χώρο του Νοσοκομείου.  
2. Η καθημερινή παρουσία του στο Νοσοκομείο για τον έλεγχο καλής και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων αυτού.  

3. Η καθημερινή τήρηση του βιβλίου των υδραυλικών και της εκτέλεσης των προληπτικών 
συντηρήσεων σε συνεννόηση και άμεση ενημέρωση του Προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

4. Η συνεχής επικοινωνία με την προϊστάμενη αρχή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την επίλυση κάθε 
προβλήματος που τυχόν προκύψει και για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου. 

5. Γενικά θα εκτελεί όλα τα καθήκοντα που η νομοθεσία προβλέπει για τους Θερμοϋδραυλικούς.      
 

 
 

                 Ο ανάδοχος Θερμοϋδραυλικός είναι υπεύθυνος για: 

 
1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των θερμοϋδραυλικών 

εγκαταστάσεων, αποχετευτικών δικτύων και παροχής νερού του Νοσοκομείου.  
2. Για την τήρηση ημερολογίου και πλήρη ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης 

3. Σε περίπτωση απουσίας του θα φροντίζει να καλύπτει την βάρδια με άλλον 
Θερμοϋδραυλικό κοινής αποδοχής με το Νοσοκομείο, με τα ίδια προσόντα. 

 


